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SHK.6010.35.2022

Komunikat Nr 5/2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje odbiorcow wody
pochodzacej z wodociagu publicznego w Tczowie, iz wyniki analiz probek wody pobranych
w dniu 01.04.2022 r. wykazaly, ze:

woda pochodzica z wodociggu publicznego w Tezowie
jest warunkowo przvdatna do spozvcia przez ludzi

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu na podstawie sprawozdan
z dnia 04.04.2022 r. stwierdzil, ze woda nie spelnia wymagan okreslonych w czesci C tabela
nr 1 zalgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi
na przekroczenie najwyzszej dopuszczalnej warto$ci parametru ogélnej liczby
mikroorganizmow w 22° do wartosci >300 [j.t.k.]

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu
wydal decyzje¢ o warunkowej przydatnosci wody do spozycia w terminie do 20.04.2022 r.,
nakazujgc jednoczesnie podjecie dziatan zmierzajgcych do poprawy jej jakosci w sieci
wodociggu oraz potwierdzi¢ podjete dziatania naprawcze wynikami badania jakosci wody.
W okresie warunkowej przydatnosci wody warto$¢ ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22° C
nie moze przekroczyé¢ 300 [j.t.k.]

Decyzja obowigzuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego
komunikatu (po przeprowadzeniu dziatan naprawczych przez administratora wodociagu oraz
powtdrnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociag zaopatruje ok. 4981 os6b i produkuje ok. 803,17 m® wody/dobe.

Woda z przedmiotowego wodociagu moze bvé uzvwana do celéw cospodarczo-sanitarnvch.

Woda do spoivcia przez ludzi wymaga przegotowania.
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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) ,

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

® § 22 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po uzyskaniu informacji dotyczacych poboru probek wody:
dokonanego w dniu 01.04.2022 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody w Tczowie

dokonanego w dniu 01.04.2022 r. z:

- Domu mieszkalnego w Brzezinkach Nowych Nr 7, 26-706 Tczéw

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w prébek: sprawozdanie Nr 1149/04/22 z dnia
04.04.2022 r., sprawozdanie Nr 1150/04/22 z dnia 04.04.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami
zalacznika nr 1 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu
stwierdza warunkows przvdatnos$é wodv do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Tczowie
zarzadzanego przez Gmine Tczow

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdan Nr 1149/04/22 z dnia 04.04.2022 r. oraz Nr 1150/04/22 z dnia
04.04.2022 r., z przeprowadzonych badan wody w Stacji Uzdatniania Wody w Tczowie oraz w domu
mieszkalnym w Brzezinkach Nowych Nr 7, 26-706 Tczéw stwierdzono, ze nie spetnia ona wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1., w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W wodzie stwierdzono
przekroczenie parametru ogdlnej liczby mikroorganizméw w temp 22°C i po rozwazeniu stopnia
zagrozenia dla zdrowia konsumentow stwierdzono jak powyzej.

Otrzymuje: (
1. Wéjt Gminy Tczéw
26-706 Tczow
2. Ala

WIAW.GOV, pi/web/bssewzwo)en
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